
 

 

25/1984 Zb. 

VYHLÁŠKA 
Slovenského úradu bezpečnosti práce 

z 22.decembra 1983 
na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 

Zapracovaná zmena vyhlášky č. 75/1996 Z.z. 
 

§ 12 

Povinnosti prevádzkovateľov 

 

Prevádzkovatelia sú povinní: 

 
 a) prevádzkovať kotly v súlade s prevádzkovým poriadkom, 
  
b) určiť   v  kotolniach   trvalú  alebo   občasnú  obsluhu  [§ 2 písm. i),j)]  s prihliadnutím  najmú na  
výkon kotolní, spôsob signalizácie,  rozsah automatizácie,  druh paliva  a na  návod dodávateľa na 
prevádzku, obsluhu a údržbu, 
 
c) vykonávať preventívnu a prevádzkovú údržbu kotolní, 
 
d) dozerať,  aby  sa v   kotolniach  nevykonávali  práce,  ktoré nesúvisia  s  ich  prevádzkou  a  
údržbou,  a  aby  sa v nich nezdržiavali nepovolané osoby, 
 
e) zabezpečiť  obsluhu  kotlov  odborne  a  zdravotne spôsobilými kuričmi, 
 
f) zabezpečiť  praktický  zácvik,  skúšku  a overovanie vedomostí kuriča (§ 14), 
 
g) zabezpečiť v rozsahu určenom príslušnými nadriadenými orgánmi potrebné osobné ochranné  
pracovné prostriedky, zabezpečiť ich údržbu  a výmenu  v určených  lehotách, oboznámiť  
pracovníkov s ich  používaním  a  ich   používanie  vyžadovať  a sústavne kontrolovať, 
 
h) zabezpečiť   určené   lekárske   prehliadky   kuričov   [§ 15 písm. g)], 
 
ch) viesť v kotolniach prevádzkový denník (§ 13), 
 
i) označiť    dvere    do    kotolní    bezpečnostnou    tabuľkou s nezmazateľným   nápisom  
"KOTOLŇA   -  NEZAMESTNANÝM   VSTUP ZAKÁZANÝ", prípadne ďalšími bezpečnostnými 
nápismi, 4) 
 
j) zabezpečiť vykonanie odborných prehliadok kotolní (§ 16), 
 
k) odstraňovať   závady  a   nedostatky  zistené   pri  odborných prehliadkach kotolní a pri revíziách, 
 
l) vykonávať  chemické rozbory  napájacej a  kotlovej vody  podľa návodu  na obsluhu,  prevádzku 
a  údržbu zariadenia  na úpravu vody, 
 
m) vykonávať  potrebné  opatrenia  v  prípade  tvorenia kotlového kameňa alebo nadmerného 
usadzovania kalu v kotloch, 
 
n) zisťovať prítomnosť kysličníka  uhoľnatého v lehotách určených prevádzkovým poriadkom 
(napr. detekčnou trubičkou), 
 
o) uschovávať prevádzkový denník aspoň po dobu troch rokov. 

 


